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7m

ID 900mm 1/300 0.33%
L 10.99mID 900mm 1/300 0.33%

L 25.30m
ID 900mm 1/300 0.33%

L 20.83m
ID 750mm 1/300 0.33%

L 25.32m

ID 750mm 1/300 0.33%
L 14.61m

ID 750mm 1/300 0.33%
L 10.63mID 750mm 1/300 0.33%

L 21.79m

ID 750mm 1/300 0.33%
L 19.28m

ID 150mm 1/101 0.99%
L 3.96m

ID 750mm 1/300 0.33%
L 19.28m

ID 750mm 1/300 0.33%
L 6.00m

ID 750mm 1/300 0.33%
L 8.42m

ID 750mm 1/300 0.33%
L 10.18m

ID 400mm 1/104 0.96%

L 22.44m

ID
 75

0m
m 

1/3
6 2

.80
%

L 2
0.3

2m

ID 600mm 1/200 0.50%
L 5.90m

ID 500mm 1/200 0.50%
L 6.04m

ID 500mm 1/200 0.50%
L 10.79m

ID 500mm 1/200 0.50%
L 14.90m

ID 500mm 1/200 0.50%
L 6.25m

ID 500mm 1/200 0.50%
L 6.54m

ID 500mm 1/200 0.50%
L 10.80m

ID 500mm 1/200 0.50%
L 6.02m

ID 400mm 1/200 0.50%
L 4.91m

ID 400mm 1/200 0.50%
L 16.87m

ID 400mm 1/200 0.50%
L 6.13m

ID 300mm 1/100 1.00%
L 12.15m

ID 300mm 1/100 1.00%
L 17.03m

ID 225mm 1/100 1.00%
L 2.74m

ID 225mm 1/100 1.00%
L 7.62m

ID 600mm 1/300 0.33%
L 10.46m

ID 150mm 1/32 3.12%
L 16.89m

ID 150mm 1/150 0.67%
L 6.79m

ID 150mm 1/150 0.67%
L 6.56m

ID 150mm 1/150 0.67%
L 18.44m

ID 150mm 1/150 0.67%
L 25.00m

ID 150mm 1/150 0.67%
L 12.78m

ID 150mm 1/150 0.67%
L 15.08m

ID 150mm 1/173 0.58%
L 15.89m

ID 150mm 1/98 1.02%
L 14.21m

ID
 15

0m
m 

1/1
00

 1.
00

%
L 2

4.8
8m

ID 150mm 1/100 1.00%
L 14.99m

ID 150mm 1/24 4.20%
L 13.09m

ID 400mm 1/200 0.50%
L 9.55m

ID 150mm 1/100 1.00%
L 10.10m

ID 150mm 1/100 1.00%
L 3.06m

ID 150mm 1/100 1.00%
L 8.08m
ID 150mm 1/101 0.99%
L 2.49m

ID 150mm 1/100 1.00%
L 4.22m

ID 150mm 1/99 1.01%
L 7.80m

ID 225mm 1/100 1.00%
L 8.91m

ID 150mm 1/99 1.01%
L 4.31m

ID 150mm 1/99 1.01%
L 7.65m

ID 150mm 1/98 1.02%
L 3.51m

ID 150mm 1/100 1.00%
L 9.06m

ID 150mm 1/100 1.00%
L 4.31m

ID 150mm 1/100 1.00%
L 7.66m

ID 150mm 1/101 0.99%
L 3.94m

ID 150mm 1/100 1.00%
L 8.27m

ID 225mm 1/100 1.00%
L 4.21m

ID 150mm 1/99 1.01%
L 2.86m

ID 150mm 1/100 1.00%
L 10.43m

ID 225mm 1/100 1.00%
L 7.30m

ID 150mm 1/101 0.99%
L 3.52m

ID 150mm 1/100 1.00%
L 9.08m

ID 150mm 1/99 1.01%
L 3.55m

ID 150mm 1/4 29.54%
L 9.46m

ID
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6.1

4m

ID 150mm 1/6 15.77%
L 16.11m
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L 1
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5m

ID 150mm 1/10 9.58%
L 16.01m

ID 150mm 1/100 1.00%
L 3.00m

ID 150mm 1/100 1.00%
L 4.31m

ID 150mm 1/12 8.17%
L 10.27m

ID 150mm 1/100 1.00%
L 5.25m

ID 150mm 1/100 1.00%
L 2.99m

ID 150mm 1/9 11.14%
L 16.07m

ID 750mm 1/300 0.33%
L 9.01m

ID 400mm 1/300 0.33%
L 20.87m

ID 225mm 1/100 1.00%
L 4.25m

ID 150mm 1/7 13.55%
L 16.07m

1.0-STRM-CMB-MH-23
CC/CL= 267.606m
FE/IL = 265.602m

Δh = 2.004m

1.0-STRM-CMB-MH-57
CC/CL= 267.225m
FE/IL = 265.997m

Δh = 1.228m

1.0-STRM-CMB-MH-230
CC/CL= 267.740m
FE/IL = 264.397m
Δh = 3.343m

1.0-STRM-CMB-MH-196
CC/CL= 268.124m
FE/IL = 266.967m

Δh = 1.157m

1.0-STRM-CMB-MH-225
CC/CL= 267.838m
FE/IL = 264.850m
Δh = 2.988m

1.0-STRM-CMB-MH-231
CC/CL= 267.525m
FE/IL = 263.792m

Δh = 3.733m

1.0-STRM-CMB-MH-42
CC/CL= 267.517m
FE/IL = 264.360m

Δh = 3.157m

1.0-STRM-CMB-MH-229
CC/CL= 267.695m
FE/IL = 264.433m

Δh = 3.261m

1.0-STRM-CMB-MH-41
CC/CL= 267.838m
FE/IL = 264.485m

Δh = 3.353m

1.0-STRM-CMB-MH-228
CC/CL= 267.838m
FE/IL = 264.541m

Δh = 3.297m

1.0-STRM-CMB-MH-227
CC/CL= 267.838m
FE/IL = 264.600m

Δh = 3.238m

1.0-STRM-CMB-MH-40
CC/CL= 267.852m
FE/IL = 264.700m

Δh = 3.152m

1.0-STRM-CMB-MH-226
CC/CL= 267.851m
FE/IL = 264.756m
Δh = 3.095m

1.0-STRM-CMB-MH-39
CC/CL= 267.838m
FE/IL = 264.811m
Δh = 3.027m

1.0-STRM-CMB-MH-35
CC/CL= 268.134m
FE/IL = 265.979m

Δh = 2.155m

1.0-STRM-CMB-MH-34
CC/CL= 268.140m
FE/IL = 266.402m
Δh = 1.737m

1.0-STRM-CMB-MH-44
CC/CL= 268.150m
FE/IL = 266.371m
Δh = 1.779m

1.0-STRM-CMB-MH-38
CC/CL= 267.838m
FE/IL = 264.933m
Δh = 2.905m

1.0-STRM-CMB-MH-224
CC/CL= 267.838m
FE/IL = 264.989m
Δh = 2.849m

1.0-STRM-CMB-MH-223
CC/CL= 267.838m
FE/IL = 265.077m
Δh = 2.761m

1.0-STRM-CMB-MH-222
CC/CL= 267.838m
FE/IL = 265.136m
Δh = 2.702m

1.0-STRM-CMB-MH-221
CC/CL= 267.838m
FE/IL = 265.210m
Δh = 2.628m1.0-STRM-CMB-MH-220

CC/CL= 267.838m
FE/IL = 265.279m
Δh = 2.559m

1.0-STRM-CMB-IC-226
CC/CL= 267.802m
FE/IL = 266.894m
Δh = 0.908m

1.0-STRM-CMB-IC-227
CC/CL= 267.737m
FE/IL = 266.694m
Δh = 1.043m

1.0-STRM-CMB-IC-228
CC/CL= 267.773m
FE/IL = 266.546m

Δh = 1.227m

1.0-STRM-CMB-MH-219
CC/CL= 267.833m
FE/IL = 265.391m
Δh = 2.443m

1.0-STRM-CMB-MH-218
CC/CL= 267.696m
FE/IL = 265.487m

Δh = 2.209m

1.0-STRM-CMB-MH-217
CC/CL= 267.932m
FE/IL = 265.699m

Δh = 2.233m

1.0-STRM-CMB-MH-274
CC/CL= 268.129m
FE/IL = 265.835m

Δh = 2.293m

1.0-STRM-CMB-MH-259
CC/CL= 268.112m
FE/IL = 266.226m
Δh = 1.886m

1.0-STRM-CMB-MH-258
CC/CL= 268.098m
FE/IL = 266.550m
Δh = 1.547m

1.0-STRM-CMB-MH-257
CC/CL= 268.094m
FE/IL = 266.781m
Δh = 1.313m

1.0-STRM-CMB-MH-263
CC/CL= 268.097m
FE/IL = 266.593m
Δh = 1.504m

1.0-STRM-CMB-MH-264
CC/CL= 268.097m
FE/IL = 266.367m
Δh = 1.730m

1.0-STRM-CMB-MH-260
CC/CL= 268.099m
FE/IL = 266.154m
Δh = 1.946m

1.0-STRM-CMB-MH-204
CC/CL= 267.781m
FE/IL = 265.369m
Δh = 2.412m

1.0-STRM-CMB-MH-203
CC/CL= 267.929m
FE/IL = 265.470m
Δh = 2.459m

1.0-STRM-CMB-MH-205
CC/CL= 267.803m
FE/IL = 265.310m
Δh = 2.493m

1.0-STRM-CMB-MH-195
CC/CL= 268.123m
FE/IL = 266.703m
Δh = 1.420m

1.0-STRM-CMB-MH-193
CC/CL= 268.122m
FE/IL = 266.288m

Δh = 1.835m

1.0-STRM-CMB-MH-190
CC/CL= 268.121m
FE/IL = 266.007m
Δh = 2.114m

1.0-STRM-CMB-MH-188
CC/CL= 268.120m
FE/IL = 265.829m

Δh = 2.291m

1.0-STRM-CMB-MH-186
CC/CL= 268.119m
FE/IL = 265.631m

Δh = 2.488m

1.0-STRM-CMB-MH-185
CC/CL= 268.119m
FE/IL = 265.526m

Δh = 2.594m

1.0-STRM-CMB-MH-184
CC/CL= 268.119m
FE/IL = 265.402m
Δh = 2.717m

1.0-STRM-CMB-MH-182
CC/CL= 268.107m
FE/IL = 265.233m

Δh = 2.874m

1.0-STRM-CMB-MH-216
CC/CL= 267.803m
FE/IL = 264.433m

Δh = 3.370m

1.0-STRM-CMB-MH-215
CC/CL= 267.803m
FE/IL = 264.487m
Δh = 3.316m

1.0-STRM-CMB-MH-214
CC/CL= 267.803m
FE/IL = 264.570m
Δh = 3.233m

1.0-STRM-CMB-MH-213
CC/CL= 267.803m
FE/IL = 264.670m

Δh = 3.133m

1.0-STRM-CMB-MH-212
CC/CL= 267.803m
FE/IL = 264.738m

Δh = 3.065m

1.0-STRM-CMB-MH-211
CC/CL= 267.803m
FE/IL = 264.820m

Δh = 2.983m

1.0-STRM-CMB-MH-210
CC/CL= 267.803m
FE/IL = 264.951m

Δh = 2.852m

1.0-STRM-CMB-MH-208
CC/CL= 267.803m
FE/IL = 265.060m

Δh = 2.743m

1.0-STRM-CMB-MH-206
CC/CL= 267.803m
FE/IL = 265.249m
Δh = 2.554m

1.0-STRM-CMB-MH-270
CC/CL= 268.141m
FE/IL = 265.779m

Δh = 2.363m

1.0-STRM-CMB-MH-269
CC/CL= 268.138m
FE/IL = 266.467m

Δh = 1.671m

1.0-STRM-CMB-MH-273
CC/CL= 268.160m
FE/IL = 266.418m

Δh = 1.743m

1.0-STRM-CMB-MH-268
CC/CL= 268.150m
FE/IL = 266.938m

Δh = 1.212m

1.0-STRM-CMB-MH-272
CC/CL= 268.193m
FE/IL = 266.780m
Δh = 1.413m

1.0-STRM-CMB-MH-202
CC/CL= 267.852m
FE/IL = 265.584m
Δh = 2.268m

1.0-STRM-CMB-MH-201
CC/CL= 267.852m
FE/IL = 265.709m
Δh = 2.143m

1.0-STRM-CMB-MH-200
CC/CL= 267.852m
FE/IL = 265.880m

Δh = 1.972m

1.0-STRM-CMB-MH-199
CC/CL= 267.872m
FE/IL = 265.978m

Δh = 1.894m

1.0-STRM-CMB-MH-767
CC/CL= 267.860m
FE/IL = 266.710m
Δh = 1.150m

1.0-STRM-CMB-IC-75
CC/CL= 268.020m
FE/IL = 266.989m
Δh = 1.031m

1.0-STRM-CMB-IC-74
CC/CL= 268.111m
FE/IL = 267.067m

Δh = 1.044m

1.0-STRM-CMB-MH-198
CC/CL= 267.852m
FE/IL = 266.141m

Δh = 1.711m

1.0-STRM-CMB-MH-197
CC/CL= 267.852m
FE/IL = 266.319m

Δh = 1.533m

1.0-STRM-CMB-MH-19
CC/CL= 267.622m

1.0-STRM-CMB-MH-24
CC/CL= 267.296m
FE/IL = 266.059m

Δh = 1.237m

1.0-STRM-CMB-MH-27
CC/CL= 267.601m
FE/IL = 265.965m
Δh = 1.636m

1.0-STRM-CMB-MH-26
CC/CL= 267.376m
FE/IL = 265.715m

Δh = 1.660m

1.0-STRM-CMB-MH-25
CC/CL= 267.498m
FE/IL = 265.632m

Δh = 1.866m

1.0-STRM-CMB-MH-180
CC/CL= 267.839m
FE/IL = 266.500m

Δh = 1.339m

1.0-STRM-CMB-MH-179
CC/CL= 268.081m
FE/IL = 266.210m
Δh = 1.871m 1.0-STRM-CMB-MH-16

CC/CL= 267.910m
FE/IL = 265.549m
Δh = 2.362m

1.0-STRM-CMB-MH-12
CC/CL= 267.916m
FE/IL = 265.451m

Δh = 2.465m

1.0-STRM-CMB-IC-35
CC/CL= 267.832m
FE/IL = 266.637m

Δh = 1.195m

1.0-STRM-CMB-MH-36
CC/CL= 268.065m
FE/IL = 266.554m
Δh = 1.511m

1.0-STRM-CMB-MH-37
CC/CL= 267.916m
FE/IL = 265.417m

Δh = 2.499m

1.0-STRM-CMB-MH-10
CC/CL= 267.916m
FE/IL = 265.348m

Δh = 2.568m

1.0-STRM-CMB-MH-13
CC/CL= 267.916m
FE/IL = 265.300m
Δh = 2.616m

1.0-STRM-CMB-MH-14
CC/CL= 267.915m
FE/IL = 265.215m
Δh = 2.700m

1.0-STRM-CMB-MH-15
CC/CL= 267.915m
FE/IL = 265.139m
Δh = 2.776m

1.0-STRM-CMB-MH-4
CC/CL= 267.915m
FE/IL = 265.058m
Δh = 2.858m

1.0-STRM-CMB-MH-5
CC/CL= 267.916m
FE/IL = 264.947m

Δh = 2.969m

1.0-STRM-CMB-MH-6
CC/CL= 267.916m
FE/IL = 264.853m
Δh = 3.063m

1.0-STRM-CMB-MH-7
CC/CL= 267.916m
FE/IL = 264.799m
Δh = 3.118m

1.0-STRM-CMB-MH-8
CC/CL= 267.916m
FE/IL = 264.600m
Δh = 3.316m

1.0-STRM-CMB-MH-11
CC/CL= 267.916m
FE/IL = 264.473m
Δh = 3.443m

1.0-STRM-CMB-MH-9
CC/CL= 267.914m
FE/IL = 264.327m
Δh = 3.587m

1.0-STRM-CMB-MH-3
CC/CL= 267.944m
FE/IL = 264.512m

Δh = 3.432m

1.0-STRM-CMB-MH-48
CC/CL= 267.915m
FE/IL = 264.475m

Δh = 3.440m

1.0-STRM-CMB-MH-28
CC/CL= 267.917m
FE/IL = 264.392m

Δh = 3.524m

1.0-STRM-CMB-MH-29
CC/CL= 267.887m
FE/IL = 264.309m

Δh = 3.578m

1.0-STRM-CMB-MH-17
CC/CL= 267.882m
FE/IL = 264.270m

Δh = 3.612m

1.0-STRM-CMB-MH-30
CC/CL= 267.878m
FE/IL = 264.226m

Δh = 3.652m

1.0-STRM-CMB-MH-31
CC/CL= 267.873m
FE/IL = 264.143m

Δh = 3.731m

1.0-STRM-CMB-MH-32
CC/CL= 267.870m
FE/IL = 264.059m

Δh = 3.811m

1.0-STRM-CMB-MH-18
CC/CL= 267.867m
FE/IL = 264.036m

Δh = 3.831m

1.0-STRM-CMB-MH-20
CC/CL= 267.751m
FE/IL = 263.919m

Δh = 3.832m

1.0-STRM-CMB-MH-79
CC/CL= 268.018m
FE/IL = 264.834m
Δh = 3.184m

1.0-STRM-CMB-MH-276
CC/CL= 268.018m
FE/IL = 264.869m

Δh = 3.149m

1.0-STRM-CMB-MH-78
CC/CL= 268.018m
FE/IL = 264.910m

Δh = 3.109m

1.0-STRM-CMB-MH-275
CC/CL= 268.018m
FE/IL = 264.947m

Δh = 3.071m

1.0-STRM-CMB-MH-76
CC/CL= 268.018m
FE/IL = 264.963m

Δh = 3.056m

1.0-STRM-CMB-MH-75
CC/CL= 268.018m
FE/IL = 265.041m

Δh = 2.977m

1.0-STRM-CMB-MH-74
CC/CL= 268.018m
FE/IL = 265.065m

Δh = 2.954m

1.0-STRM-CMB-MH-73
CC/CL= 268.018m
FE/IL = 265.122m

Δh = 2.896m

1.0-STRM-CMB-MH-46
CC/CL= 268.018m
FE/IL = 265.155m

Δh = 2.863m

1.0-STRM-CMB-MH-72
CC/CL= 268.018m
FE/IL = 265.205m

Δh = 2.813m

1.0-STRM-CMB-MH-71
CC/CL= 268.018m
FE/IL = 265.239m

Δh = 2.780m

1.0-STRM-CMB-MH-45
CC/CL= 268.018m
FE/IL = 265.273m

Δh = 2.745m

1.0-STRM-CMB-MH-70
CC/CL= 268.018m
FE/IL = 265.343m

Δh = 2.675m

1.0-STRM-CMB-MH-69
CC/CL= 268.018m
FE/IL = 265.390m

Δh = 2.628m

1.0-STRM-CMB-MH-67
CC/CL= 268.018m
FE/IL = 265.523m

Δh = 2.495m

1.0-STRM-CMB-MH-66
CC/CL= 268.018m
FE/IL = 265.602m

Δh = 2.416m

1.0-STRM-CMB-MH-65
CC/CL= 268.018m
FE/IL = 265.653m

Δh = 2.366m

1.0-STRM-CMB-MH-64
CC/CL= 268.018m
FE/IL = 265.705m

Δh = 2.314m

1.0-STRM-CMB-MH-62
CC/CL= 268.018m
FE/IL = 265.759m

Δh = 2.259m

1.0-STRM-CMB-MH-61
CC/CL= 268.025m
FE/IL = 265.796m

Δh = 2.229m

1.0-STRM-CMB-MH-60
CC/CL= 268.105m
FE/IL = 265.871m
Δh = 2.234m

1.0-STRM-CMB-MH-59
CC/CL= 267.993m
FE/IL = 266.008m
Δh = 1.986m

1.0-STRM-CMB-MH-58
CC/CL= 267.722m
FE/IL = 266.083m

Δh = 1.638m

ID 400mm 1/81 1.24%
L 3.38m

ID 500mm 1/48 2.09%
L 11.71m
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ID 300mm 1/199 0.50%
L 15.09m
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ID 500mm 1/200 0.50%
L 7.43m

ID 500mm 1/200 0.50%
L 10.86m

ID 500mm 1/200 0.50%
L 10.40m

ID 600mm 1/200 0.50%
L 5.15m

ID 600mm 1/200 0.50%
L 11.43m

ID 600mm 1/200 0.50%
L 15.29m

ID 600mm 1/200 0.50%
L 9.39m

ID 600mm 1/200 0.50%
L 3.84m

ID 750mm 1/300 0.33%
L 4.82m

ID 750mm 1/300 0.33%
L 15.02m

ID 750mm 1/300 0.33%
L 17.26m

ID 750mm 1/300 0.33%
L 7.09m

ID 750mm 1/300 0.33%
L 23.48m

ID 750mm 1/300 0.33%
L 4.76m

ID 750mm 1/300 0.33%
L 7.36m

ID 900mm 1/43 2.34%
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Project Boundary
Limite du projet
Proposed Building footprint
Empreinte du Bâtiment Proposé
Proposed Site Secure Fence
Site Proposé Clôture Sécurisée
Proposed Non-Secure Fence
Clôture non Sécurisée Proposée
Catchment area discharging to River Attert
Bassin versant se déversant dans la rivière Attert
Catchment area discharging to Mill Stream
Bassin versant se déversant dans Mill Stream
Proposed Attenuation Pond
Bassin d'atténuation proposé
Proposed Conveyance Swale
Rigole d'adduction proposée

Ownership Boundary
Limite de propriété

TCOM
Proposed COMMS1 Network
Réseau COMMS1 proposé

TCOM
Proposed COMMS2 Network
Réseau COMMS2 proposé

TCOM
Proposed COMMS3 Network
Réseau COMMS3 proposé

COMMS1_RX

COMMS2_RX

COMMS3_RX

TCOM
Proposed COMMS4 Network
Réseau COMMS4 proposé

COMMS4_RX

MV
Proposed Medium Voltage (MV) Supply A
Réseau Moyenne Tension (MT) proposé Approvisionnement A

MV_RX

MV
Proposed Medium Voltage (MV) Supply B
Réseau Moyenne Tension (MT) proposé Approvisionnement B

MV_RX

LV

ELV

Proposed Low Voltage (LV) Network
Réseau Basse Tension (BT) proposé
Proposed Extra Low Voltage (ELV) Network
Réseau à très basse tension (ELV) proposé

LV_RX

ELV_RX

MWS
Proposed Potable Water Network
Réseau d'eau potable proposé

PW_RX

HR
Proposed Heat Recovery Network
Réseau de récupération de chaleur proposé

HR_RX

Proposed Fire Fighting Water Network
Réseau d'eau de protection contre l'incendie proposée

FHM

FFW_RX

SPK

SP_RX Proposed Sprinkler Water Network
Réseau d'eau pour les extincteurs à incendie proposé

Proposed Industrial Waste Water Drainage
Proposition de drainage des eaux usées industrielles

PSWR-X

Proposed Domestic Foul Water Drainage
Drainage des eaux usées domestiques proposé

Proposed Combined Surface Water Drainage (Roofs and Roads)
Proposition de Drainage Combiné des Eaux Pluviales (Toits et Routes)

Proposed Channel Drain
Canal de drainage proposé

CH_X

Pipe/Duct Fitting
Raccords de tuyaux/conduits
Internal floor gully
Gouttière de sol interne

Foul Stack Pipe
Tuyau d'évacuation des eaux usées

1.0-RWP-X Rainwater Pipe
Tuyau d'eau pluviale

Industrial Foul Pipe
Tuyau d'eaux usées industrielles

1.0-CP-X

SSWR-X

Proposed Domestic Foul Rising Main Drainage
Drainage principal ascendant des eaux usées domestiques proposé

RSSWR-X

1.0-SVP-X

Proposed P1 800x800 Utility Pit

1.0-MH-X

1.0-MH-X

1.0-MH-X

Proposed Industrial Waste Manhole
Regard proposé pour les eaux usées industrielles

Proposed Surface Water Manhole (roofs and roads)
Regard proposé d'Eaux Pluviales (Toits et Routes)
Proposed Domestic Foul Manhole
Regard proposé pour les eaux usées domestiques

STRM-CMBpf_RX

Proposed ACO Kerb Drain
Drain de trottoir ACO proposé

KB_X

FG-X

HV
Proposed High Voltage (HV) Network
Réseau Haute Tension (HT) Proposé

HV_RX

Proposed Industrial Water Network
Réseau d'eau industrielle proposé

IN_RX

Proposed Perforated Pipe
Tuyau perforé proposé

STRM-CMB_RX

Proposed Dry Riser Network
Réseau de conduites sèches proposé

DR_RX

Proposed Fibre Trench
Tranchée de fibre proposée

Sump unit
Unité de vidange

Surface Water Flowpath via existing thalweg
Chemin d'écoulement des eaux pluviales via le thalweg existant

Bunded gully
Rigole endiguée

Proposed Fire Hydrants
Bouches d'incendie proposées

Proposed Electrical Vehicle Charger
Chargeur de véhicules électriques proposé

H

Proposed Post-Mounted CCTV Fixture
Proposition d'un dispositif de vidéosurveillance monté sur poteau
Proposed Post-Mounted Lighting Column
Colonne d'éclairage sur poteau proposée
Proposed Pipe / Duct Pop-up Position
Position proposée pour les tuyaux / conduits

Proposed Control Panel
Panneau de contrôle proposé

Proposed 600x600mm Earthing Pit
Fosse de mise à la terre proposée de 600x600mm

Proposed Dry Riser Inlet Cabinet
Armoire d'entrée proposée pour les colonnes montantes sèches

CONTROL
PANEL

DRY RISER
CABINET

Proposed Bollard
Bollard proposé
Proposed Road Delineator
Délimitation routière proposée

Proposed Bib tap
Robinet à bavette proposé

B

Déviation de la conduite sanitaire sous pression existante de Luxlait
Existing Storm Drain
Drainage existant des eaux pluviales
Existing Foul Drain
Drainage existant des eaux usées

N
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Plate 1: Proposed Mechanical Installation Zone Storm Water Drainage - Plate 1: Drainage des
eaux pluviales de la Cour Mécanique
Scale: 1:100 - Échelle 1:100

Pipe and manhole diameters, invert levels and gradients are
consistent for all connections in the Mechanical Installation
Zone. Refer to Plate 1: Proposed Mechanical Installation Zone
Storm Water Drainage.
Les diamètres des tuyaux et des regards, les niveaux de radier
et les pentes sont les mêmes pour tous les raccordements de la
cour de la Cour Mécanique. Voir Plate 1 : Drainage des eaux
pluviales de la Cour Mécanique.

Allowance for forecourt separator (Kingspan or similar
approved) within Electrical Installation Zone fuel off-loading
areas.
Total Volume = 10,000 L
Provision pour le séparateur de l'avant-cour
(Kingspan ou similaire approuvé) dans la Cour d'Installation
Électrique des aires de déchargement de carburant.
Volume total = 10 000 L

Allowance for forecourt separator (Kingspan or similar
approved) within Electrical Installation Zone fuel
off-loading areas.
Total Volume = 10,000 L
Provision pour le séparateur de l'avant-cour
(Kingspan ou similaire approuvé) dans la Cour
d'Installation Électrique des aires de déchargement de
carburant.
Volume total = 10 000 L

Fuel off-loading areas falling towards ACO kerb drains along vehicle layby
Aires de déchargement de carburant tombant vers les drains de trottoir de
l'ACO le long de l'aire de stationnement des véhicules

Fuel off-loading areas falling towards ACO kerb
drains along vehicle layby
Aires de déchargement de carburant tombant
vers les drains de trottoir de l'ACO le long de
l'aire de stationnement des véhicules

Class 1 petrol interceptor Oleopator By-pass G NS6
from ACO (or similar approved), to collect surface
run off from Logistics Building car park.
Intercepteur d'essence de Classe 1 Oleopator
By-pass G NS6 d'ACO (ou similaire approuvé),
pour collecter les eaux de ruissellement du parking
du Bâtiment Logistique.

Proposed Storm Water Network Plan Overview - Plan de réseau des eaux pluviales
Scale: 1:500 - Échelle 1:500

Legend - Légende N

Location plan - Plan de localisation
Scale 1:25000 - Échelle 1:25000

GENERAL NOTES:
1. The information contained in the drawings is confidential and intended solely for the purpose of permitting. Unauthorized use, reproduction,

or distribution of these drawings is prohibited. Any disclosure of these documents to third parties is not permitted without prior written consent
from the owner or associated representatives.

2. This drawing shall not be used for construction purposes.
3. Drawing to be read in colour.
4. Drawing to be read in conjunction with other project documents and specifications.

IMPORTANT NOTES:
1. No dimensions are to be scaled off this drawing, work to figured dimensions only.
2. Any discrepancies or errors must be reported to the Engineer for clarification.
3. Civil package to be read in context of the issue stage.
4. All RWPs from Data Center Halls building to be Ø300mm ID HDPE pipe U.N.O.
5. All RWPs from Plant rooms within Electrical Installation Zone and Mechanical Installation Zone to be Ø100mm ID HDPE pipe U.N.O.
6. All channel drains at door thresholds around Data Center Halls building to be ACO Multidrain M100D U.N.O.
7. All pipework collecting water from road channel drains and kerb drains to be Ø150mm ID HDPE pipe U.N.O.
8. All perforated drainage pipework underneath Fibre trenches to be Ø150mm ID HDPE pipe U.N.O.
9. Inspection chambers Ø400mm diameter will be limited to shallow drainage runs where access from the surface can be guaranteed (<1.20m).

For deeper routes, manholes shall be used instead, with diameters varying from Ø1200mm to Ø2100mm.
10. Additional ditches may be required at the base of cut and embankments to minimise risk of surface water run off undermining earthworks.
11. Additional land / filter drains and perforated drainage pipes may be required at the next stage upon completion of levels design to prevent

surface water ponding on softlandscaping areas due to limited infiltration capacity on the existing ground.
12. Generator fuel tanks double skinned, and therefore there is no requirement to provide additional bunding as part of drainage strategy.
13. Forecourt separators on Fuel delivery areas (Electrical Installation Zone, Mechanical Installation Zone and Fire Pump House) to be Full

retention separators. These will have sufficient capacity to allow for 7.600l of one fuel tanker compartment in case of accidental spillage.
14. Manholes immediately downstream forecourt separators to be fitted with isolation / penstock valves on connecting pipes to prevent discharge

of contaminated surface water into the wider drainage system. Valve to be manually closed during refilling operations. Pumping and disposal
of polluted water shall occur not more than 6hr after the spillage event.

15. Design provides duct infrastructure (LV and ELV) for by-pass and forecourt separators, pumping stations and control panels. Vents and other
detailed requirements to be developed at the next design stage upon final local product selection.

16. Transformers on site (Administrative Building and Electrical Installation Zone) are cast resin and therefore do not require any pollution control
measures to be allowed for in the drainage system.

17. Attenuation pond to be lined with an impermeable HDPE membrane to prevent infiltration of contaminated water onto the underlaying aquifer.
18. Pipe diameters, slopes and access chamber levels shown in this drawing are preliminary and will be further rationalised and optimised via

detailed hydraulic modelling. These are subject to minor changes following design development during the next stages.

REFERENCE NOTES:
1. Existing levels information taken from Topographical Survey ACAD-6597-01-01_Brücke.dwg, dated March 2018
2. Public road design information and below ground services taken from 18 057-APD-006-G PLAN RESEAUX.pdf, dated 30/01/2019.

NOTES GÉNÉRALES:
1. Les informations contenues dans les dessins sont confidentielles et ne sont destinées qu'à l'obtention d'une autorisation. L'utilisation, la

reproduction ou la distribution non autorisées de ces dessins sont interdites. Toute divulgation de ces documents à des tiers est interdite
sans l'accord écrit préalable du propriétaire ou de ses représentants.

2. Ce dessin ne doit pas être utilisé à des fins de construction.
3. Le dessin doit être lu en couleur.
4. Le dessin doit être lu conjointement avec les autres documents et spécifications du projet.

NOTES IMPORTANTES:
1. Aucune dimension ne doit être mise à l'échelle sur ce dessin, il faut travailler uniquement sur la base des dimensions indiquées.
2. Le paquet civil doit être lu dans le contexte de l'étape d'émission.
3. Toute divergence ou erreur doit être signalée à l'Ingénieur pour clarification.
4. Tous les RWP du bâtiment Data Center Halls doivent être des tuyaux HDPE Ø300mm ID U.N.O.
5. Tous les RWP provenant des locaux de l'usine dans la Cour Électrique et la Cour Mécanique doivent être des tuyaux HDPE de Ø100mm ID

U.N.O.
6. Tous les drains de canaux aux seuils de porte autour du bâtiment Data Center Halls doivent être des ACO Multidrain M100D U.N.O.
7. Tous les tuyaux collectant l'eau des drains des canaux routiers et des drains de bordures doivent être des tuyaux HDPE de Ø150mm ID

U.N.O.
8. Tous les tuyaux de drainage perforés situés sous les tranchées en fibre doivent être des tuyaux HDPE de Ø 150 mm de diamètre intérieur.
9. Les chambres d'inspection d'un diamètre de 400 mm seront limitées aux voies de drainage peu profondes où l'accès depuis la surface peut

être garanti (<1,20 m). Pour les voies plus profondes, on utilisera plutôt des trous d'homme dont les diamètres varieront de Ø1200mm à
Ø2100mm.

10. Des fossés supplémentaires peuvent être nécessaires à la base des déblais et des remblais afin de minimiser le risque que l'écoulement des
eaux de surface ne sape les travaux de terrassement.

11. Des drains de terre/filtres supplémentaires et des tuyaux de drainage perforés peuvent être nécessaires à l'étape suivante, après
achèvement de la conception des niveaux, afin d'éviter que les eaux de surface ne s'accumulent sur les zones d'aménagement des terres
douces en raison de la capacité d'infiltration limitée du sol existant.

12. Les réservoirs de carburant des générateurs sont à double paroi et il n'est donc pas nécessaire de prévoir des digues supplémentaires dans
le cadre de la stratégie de drainage.

13. Les séparateurs d'avant-cour des zones de livraison de carburant (Cour Électrique, Cour Mécanique et Salle des Pompes Incendie) seront
des séparateurs à rétention totale. Ils auront une capacité suffisante pour permettre l'évacuation de 7 600 litres d'un compartiment de
camion-citerne en cas de déversement accidentel.

14. Les trous d'homme situés immédiatement en aval des séparateurs d'avant-cour doivent être équipés de vannes d'isolement/de conduite
forcée sur les tuyaux de raccordement afin d'empêcher le déversement d'eaux de surface contaminées dans le système de drainage plus
large. La vanne doit être fermée manuellement pendant les opérations de remplissage. Le pompage et l'élimination des eaux polluées ne
doivent pas avoir lieu plus de 6 heures après le déversement.

15. La conception prévoit une infrastructure de conduits (BT et ELV) pour les séparateurs de dérivation et d'avant-cour, les stations de pompage
et les panneaux de contrôle. Les évents et autres exigences détaillées seront élaborés à l'étape suivante de la conception, lors de la
sélection finale des produits locaux.

16. Les transformateurs présents sur le site (Bâtiment Administratif et Cour Électrique) sont en résine coulée et ne nécessitent donc aucune
mesure de contrôle de la pollution dans le système d'évacuation des eaux.

17. Le bassin d'atténuation doit être revêtu d'une membrane imperméable en HDPE afin d'empêcher l'infiltration d'eau contaminée dans
l'aquifère sous-jacent.

18. Les diamètres des conduites, les pentes et les niveaux des chambres d'accès indiqués dans ce dessin sont préliminaires et seront
rationalisés et optimisés par une modélisation hydraulique détaillée. Ils peuvent faire l'objet de modifications mineures à la suite de
l'élaboration de la conception au cours des étapes suivantes.

NOTES DE RÉFÉRENCE:
1. Les informations sur les niveaux existants sont tirées du relevé topographique ACAD-6597-01-01_Brücke.dwg, daté du Mars 2018.
2. Les informations relatives à la conception de la voie publique et aux services souterrains sont extraites du document 18 057-APD-006-G

PLAN RESEAUX.pdf, daté du 30/01/2019.

Refer to drawing 1A-1.0-C-1420-OFF for detailed
Administrative Building Surface Water Drainage layout
Se référer au dessin 1A-1.0-C-1420-OFF pour le plan
détaillé de l'évacuation des eaux de surface du bâtiment
administratif.

Refer to drawing 1A-1.0-C-1400-SST for detailed
Substation Surface Water Drainage layout
Se référer au dessin 1A-1.0-C-1400-SST pour le plan
détaillé de l'évacuation des eaux de surface de la
station
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Class 1 petrol interceptor Oleopator By-pass G NS7
from ACO (or similar approved), to collect surface
run off from Administrative Building South car park.
Intercepteur d'essence de Classe 1 Oleopator
By-pass G NS7 d'ACO (ou similaire approuvé),
pour collecter les eaux de ruissellement du parking
sud du Bâtiment Administrative.

Class 1 petrol interceptor Oleopator By-pass G NS20
from ACO (or similar approved), to collect surface run
off from Administrative Building car park.
Intercepteur d'essence de Classe 1 Oleopator
By-pass G NS20 d'ACO (ou similaire approuvé), pour
collecter les eaux de ruissellement du parking du
Bâtiment Administrative.
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